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Resumen
Se presenta una breve revisio´n de la literatura cientı´fica referente a ı´ndices normali-
zados en calidad de potencia y el marco regulatorio colombiano; el trabajo fue motivado
por el reto de otros autores de plantear ı´ndices para evaluar el impacto de las perturbacio-
nes de calidad de potencia (con enfoque cualitativo y cuantitativo, sin y con generacio´n
distribuida). Por ende se presenta una propuesta de ı´ndices normalizados (IREG Regula-
cio´n de tensio´n, ISU sobretensio´n y subtensio´n, Ifalla corriente de falla, Isag amplitud
de hueco de tensio´n, ITHDV distorsio´n armo´nica total en tensio´n, ITDD distorsio´n
de la demanda total) implementada en un sistema de 34 nodos de IEEE, los cuales son
comparados con los propuestos por dichos autores.
Palabras claves: Calidad de potencia, generacio´n distribuida, ı´ndices normalizados,
regulacio´n colombiana.
Abstract
This paper considers a short review of the scientific literature concerning standard
power quality indexes and the colombian regulatory framework; the work was motiva-
ted in other studies proposing indexes to assess the impact of disturbances in power
quality (with qualitative and quantitative approaches, with and without distributed ge-
neration). Thus, a proposal for standardised indexes is provided (IREG voltage regula-
tion, ISU overvoltage and undervoltage, Ifalla fault current, Isag amplitude of voltage
dip, ITHDV total harmonic voltage distortion, ITDD total demand distortion) imple-
mented within a IEEE 34 nodes system; a comparison with the other proposals is also
discussed.
Key words: Colombian regulations, distributed generation, indexes, power quality.
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1. Introduccio´n
La generacio´n de energı´a mediante recursos renovables ha llegado a cubrir el 19 % de la
demanda energe´tica a nivel mundial para el periodo 2013-2014 [1] [2]. El principal inconve-
niente de las energı´as renovables y de los recursos energe´ticos distribuidos (DER) es que no
son competitivos y visibles en el mercado energe´tico [3] [4].
En [5] se define la generacio´n distribuida (GD) como recursos energe´ticos distribuidos a
pequen˜a escala en redes de baja y media tensio´n. En la GD pueden surgir problemas te´cnicos,
tales como pe´rdidas de potencia, regulacio´n de tensio´n, aumento de niveles de corriente de
falla y problemas de calidad como sobretensio´n, subtensio´n, armo´nicos y huecos de tensio´n
entre otros, por lo cual se hacen necesarias herramientas para medir el impacto te´cnico de la
integracio´n de GD.
El Congreso de la Repu´blica de Colombia expidio´ en mayo de 2014 la Ley 1715 [6] por la
cual regula la integracio´n de las energı´as renovables no convencionales al sistema energe´tico
nacionales, con el fin de reducir el impacto medioambiental (reduccio´n de emisiones de gases
de efecto invernadero) y la seguridad del abastecimiento energe´tico. Sin embargo, en la actua-
lidad en materia de regulacio´n no existe un marco regulatorio que contemple la inclusio´n de
la GD en el sistema interconectado nacional.
En este artı´culo se presenta una breve revisio´n de la literatura cientı´fica referente a ı´ndices
normalizados en calidad de potencia y el marco regulatorio colombiano, que define la meto-
dologı´a y los lı´mites necesarios para proponer algunos ı´ndices que permitan medir el impacto
de la generacio´n distribuida en feno´menos como perfil de tensio´n, sobretensio´n y subtensio´n,
corrientes de falla, huecos de tensio´n y armo´nicos. Finalmente se presenta una comparacio´n
entre los ı´ndices propuestos y los ı´ndices de otros autores, ası´ como los procedimientos utili-
zados para evaluar el impacto te´cnico de la GD.
2. Revisio´n de ı´ndices normalizados y regulacio´n
colombiana
El Congreso de la Repu´blica de Colombia expidio´ el 13 de mayo de 2014 la Ley 1715 [6] por
la cual regula la integracio´n de las energı´as renovables no convencionales al sistema energe´tico
nacional, con el fin de promover la gestio´n eficiente de la energı´a [7], la cual comprende tanto
la eficiencia energe´tica como la respuesta de la demanda, a trave´s de instrumentos tributarios,
incentivos, mecanismos de cooperacio´n y estı´mulos para la inversio´n e investigacio´n para la
produccio´n y utilizacio´n de fuentes no convencionales de energı´a.
Los ı´ndices normalizados brindan un mecanismo apropiado para establecer rangos y lı´mites
que puedan servir como punto de comparacio´n cualitativo y cuantitativo, en cuanto a benefi-
cios y comportamiento de las perturbaciones de calidad de potencia que se pueden presentar
con la conexio´n de generacio´n distribuida. La propuesta de normalizacio´n de ı´ndices que desa-
rrolla el presente artı´culo, se basa en una serie de conceptos que plantean diferentes autores
en sus propias propuestas de ı´ndices de evaluacio´n, que se expondra´n en la tabla I.
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Finalmente, con el uso de ı´ndices normalizados los autores desarrollan una herramienta
u´til para analizar el comportamiento de la calidad de potencia de una red de distribucio´n en
presencia de generacio´n distribuida.
Tabla I. Trabajos realizados de ı´ndices normalizados en calidad de potencia
Autores y an˜o Aspectos relevantes
G. Carpinelli P. Ver-
de R. Chiumeo 2002
Se propone un ı´ndice de calidad de la energı´a global (GPQI,
por sus siglas en ingle´s) para perturbaciones discretas, con ba-
se en indicadores de severidad discretos (DSI, por sus siglas en
ingle´s). El GPQI se puede clasificar en dos tipologı´as diferentes.
La primera tipologı´a mide la diferencia entre la forma de onda
ideal de tensio´n y la forma de onda de tensio´n real, la segunda
tipologı´a maneja ı´ndices tradicionales de calidad de energı´a para
determinar un valor general para la calidad de tensio´n [8].
V. Gosbell 2002 Propone el I´ndice de Calidad de Energı´a Unificada (UPQI, por
sus siglas en ingle´s) donde se tienen en cuenta solo las pertur-
baciones continuas. El UPQI se amplı´a a las perturbaciones dis-
cretas como caı´das de tensio´n, sobretensiones y transitorios que
parecen ser ma´s crı´ticas para la regulacio´n futura [9].
P. Caramia C. Perna
2006
Se plantea el uso de los ı´ndices UPQI para evaluar de manera
eficiente la influencia de la generacio´n distribuida sobre la ca-
lidad del suministro, centra´ndose en armo´nicos, variaciones de
tensio´n y huecos [10].
P. Caramia G. Carpi-
nelli A. Russo 2006
Se evalu´a el impacto de la instalacio´n de generacio´n distribui-
da introduciendo ı´ndices de beneficio, lo que significa, la cuan-
tificacio´n de la influencia de la GD, utilizando el concepto de
porcentaje que es cercano a valores por unidad [11].
A. Bracale P. Ca-
ramia G. Carpinelli
2011
Se utilizan los UPQI aplicando el ı´ndice de beneficio, para la
evaluacio´n del impacto de la generacio´n distribuida. En este caso
se propone una tabla de decisio´n basada solo en los resultados
parciales de los nodos de conexio´n de GD [12].
2.1. Regulacio´n colombiana (calidad de potencia)
En Colombia el marco regulatorio lo trabajan distintos entidades (Figura 1); dentro de los
ma´s importantes se encuentra ICONTEC, que se encarga de la normalizacio´n en el paı´s pres-
tando servicios de educacio´n y metrologı´a, entre otros; y la CREG la cual tiene como objetivo
principal garantizar la calidad, la cobertura del suministro y expansio´n de los servicios de
energı´a ele´ctrica, gas natural y gas licuado.
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Figura 1. Normatividad relevante colombiana en calidad de potencia.
NTC1340 [13]
Esta norma (Figura 2) del an˜o 2004 aborda mı´nimos conceptos de calidad de potencia, sus
tema´ticas centrales son las tensiones y frecuencias nominales en sistema de energı´a ele´ctrica
en redes de servicio pu´blico.
Figura 2. Mapa conceptual NTC 1340–2004.
NTC 5001 [14]
La NTC 5001 (Figura 3) es la norma te´cnica colombiana de calidad de potencia ele´ctrica del
an˜o 2008, sus tema´ticas centrales son establecer los lı´mites y la metodologı´a de evaluacio´n en
un punto de conexio´n comu´n, es una norma que contiene aspectos similares a la norma IEEE
1159.
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Figura 3. Mapa conceptual de la NTC 5001 – 2008.
CREG 070-1998 [15]
La resolucio´n CREG 070 del an˜o 1998 denominado el reglamento de distribucio´n de energı´a
ele´ctrica (Figura 4) [15], aborda distintas tema´ticas como las condiciones de conexio´n para
cargas y generadores, la operacio´n de STR y SDL, equipos de medida, alumbrado pu´blico,
entre otros. Sin embargo, de gran intere´s es el Capı´tulo 6 denominado “Calidad del servicio
en los STR y SDL”, el cual hace referencia a la calidad de la potencia suministrada, la calidad
del servicio prestado, el registro de interrupciones y las polı´ticas para vigilar o supervisar esta
calidad del servicio.
Figura 4. Mapa conceptual CREG 070 – 1998.
CREG 024-2005 [16]
Esta resolucio´n del an˜o 2005 (Figura 5), hace referencia a las normas aplicables de calidad
de potencia ele´ctrica para los servicios de distribucio´n de energı´a ele´ctrica. Su objetivo es
darle ma´s importancia a esta tema´tica ya que en la resolucio´n CREG 070 solo es parte de un
capı´tulo de la calidad de potencia ele´ctrica. Sin embargo, en esta resolucio´n solo se enfoca en
algunos feno´menos como lo son el flicker y la distorsio´n armo´nica en tensio´n.
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Figura 5. Mapa conceptual CREG 024–2005.
CREG 065-2012 [17]
La CREG en el an˜o 2012 (Figura 6) lanza este proyecto de resolucio´n el cual trata de com-
plementar las resoluciones anteriores y las compila en una sola, su objetivo es tener de forma
clara las polı´ticas de calidad de potencia y ajustarlas para que sean similares a la norma NTC.
Esta tiene en cuenta indicadores como desviaciones de frecuencia, desviaciones de tensio´n,
flicker, desbalances y distorsio´n armo´nica de tensio´n y corriente. Adema´s, establece los lı´mites
de los indicadores mencionados y la forma en que se deben medir dichos feno´menos.
Figura 6. Mapa conceptual CREG 065 – 2012.
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3. I´ndices normalizados propuestos
Los ı´ndices normalizados que se plantean en este artı´culo surgen de la propuesta de los auto-
res [9] y [11]; dichos ı´ndices normalizan cada uno de los disturbios que pueden aparecer en los
feno´menos de intere´s (perfil de tensio´n, corrientes de falla, huecos de tensio´n y armo´nicos), de
manera que un ı´ndice tiene el valor de 1 cuando se esta´ en el lı´mite de aceptacio´n [9]. Algunos
ı´ndices cuentan con dos ma´rgenes, superior e inferior, de acuerdo a la normativa relacionada
con la perturbacio´n medida y su valor se encontrara entre uno y cero. La ecuacio´n (1) expresa
la relacio´n que existe entre la cuantificacio´n del disturbio y su valor lı´mite estandarizado.
In =
Ic − Lim−
Lim+ − Lim− (1)
Donde In es el ı´ndice normalizado, Ic es la cuantificacio´n del evento, Lim− y Lim+ son
los ma´ximos valores permisibles inferior y superior respectivamente. Cuando se tiene un solo
lı´mite Lim− se hace 0.
El objetivo de los ı´ndices normalizados es evaluar el impacto de la presencia de generacio´n
distribuida sobre la red ele´ctrica, en relacio´n con lı´mites establecidos en las normas o por las
propias condiciones previas al no uso de la generacio´n distribuida. La evaluacio´n del impacto
se hace mediante el ı´ndice normalizado de evaluacio´n IEval (2), el cual muestra la relacio´n





Donde IsinGD e IconGD son la cuantificacio´n normalizada de los eventos sin GD y con GD
respectivamente.
3.1. Perfil de tensio´n
El perfil de tensio´n se evalu´a teniendo en cuenta la normativa NTC 1340 [13]/CREG 025
[18]. Define para media tensio´n, es decir entre 1kV y 62kV , una tensio´n ma´xima nominal de
+5% y mı´nima de −10%. Adema´s se plantean las siguientes definiciones:
Tensio´n ma´xima de un sistema: valor eficaz ma´ximo de tensio´n que ocurre bajo condiciones
de operacio´n normal en cualquier momento y punto del sistema.
Tensio´n mı´nima de un sistema: valor eficaz mı´nimo de tensio´n que ocurre bajo condiciones
de operacio´n normal en cualquier momento y punto del sistema.
De acuerdo a lo anterior se plantean el ı´ndice de regulacio´n de tensio´n (3), el cual considera
los dos valores de referencia para la evaluacio´n establecidos por la normativa.
IREG =
Vnodo − Vmin
Vmax − Vmin (3)
Donde, Vnodo es la tensio´n medida en el punto de conexio´n comu´n; Vmax y Vmin son los
lı´mites permitidos.
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3.2. Sobretensio´n y subtensio´n
De acuerdo con NTC5000 [19]/ IEEE 1159 [20] se definen los valores de referencia para el
ı´ndice de sobretensio´n y subtensio´n ISU; adema´s, se muestran las siguientes definiciones:
Sobretensio´n: variacio´n en estado estable mayor a 1 min, cuyo valor esta´, por lo menos,
10 % por encima de la tensio´n nominal del circuito o sistema.
Subtensio´n: variacio´n en estado estable mayor a 1 min, cuyo valor esta´, por lo menos, 10 %
por debajo de la tensio´n nominal del circuito o sistema.
En la ecuacio´n (4) se muestra el ı´ndice de sobretensio´n y subtensio´n ISU , que se define






Donde Vlim+ es el 10 % de la tensio´n nominal del nodo por encima para el ı´ndice de sobre-
tensio´n [14]; y Vlim− es el 10 % de la tensio´n nominal del nodo por debajo para el ı´ndice de
subtensio´n. Lo anterior con el fin de evaluar la tensio´n del sistema con respecto a los lı´mites
presentados por la norma.
3.3. Corrientes de falla
El objetivo de evaluar las corrientes de falla es cuantificar el aumento o disminucio´n de
las mismas con la presencia de la generacio´n distribuida. Para esto se utiliza como valor de






Donde IsinGD y IconGD son las corrientes de falla sin GD y con GD respectivamente.
3.4. Huecos de tensio´n
De acuerdo a la metodologı´a de evaluacio´n del impacto de la generacio´n distribuida en los
huecos de tensio´n que se presenta en [21], se ha utilizado el ı´ndice individual de magnitud.
Los huecos de tensio´n de acuerdo con NTC 5000 [19] / IEEE 1159 [20] se caracterizan por
su amplitud desde 0.1 a 0.9 en p.u. y su duracio´n en instanta´neo (0.5 a 30 ciclos) momenta´neo
(30 ciclos a 3 segundos) y temporal (3 segundos a 1 minuto).
Para el ı´ndice de amplitud de hueco de tensio´n Isag se utiliza la tensio´n declarada (tensio´n
acordada entre el operador de red y el usuario para ser aplicada en el punto de conexio´n
comu´n. Esta tensio´n debe estar normalizada NTC 1340 [13]) como referencia fija en el punto
de conexio´n; lo anterior de acuerdo con la NTC 5001 [14] para sistemas de media y baja
tensio´n.
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I´ndice de amplitud de hueco de tensio´n Isag , muestra la relacio´n entre la tensio´n en el nodo





La duracio´n del hueco de tensio´n depende del tiempo de actuacio´n de las protecciones, por
lo cual es una caracterı´stica que ayuda a identificar el evento.
3.5. Armo´nicos
La evaluacio´n de armo´nicos se realiza mediante la distorsio´n total armo´nica, tanto en tensio´n
(THDV) como en corriente (THDI), la cual determina el grado de distorsio´n de una sen˜al
perio´dica con respecto a la senoidal y se define en te´rminos de la amplitud de los armo´nicos,















El ı´ndice ITHDV de la ecuacio´n (9) evalu´a la THDV, donde THDvnodo es la distorsio´n
armo´nica total en tensio´n de cada nodo y THDvlimite es el lı´mite propuesto por la norma





Tabla II. Valores de referencia de THDv [15].
Rango de tensio´n Distorsio´n armo´nica
individual ( %)
Distorsio´n armo´nica
total THDv ( %)
1kV < V n < 69kV 3 5
69kV < V n < 161kV 1,5 2,5
V n > 161kV 1 1,5
La evaluacio´n de la distorsio´n armo´nica total en corriente (THDI) recurre a otro ı´ndice com-
plementario de distorsio´n total de la demanda TDD ecuacio´n (10); de acuerdo con la norma
NTC 5001 [14] / IEEE519 [20], este ı´ndice refleja la importancia de las distorsiones armo´ni-
cas de corriente respecto a la carga ma´xima del sistema medido, ya que podrı´an presentarse
altas distorsiones de corriente, es decir una medida de THDi elevada, con bajos niveles de
carga, que no afectarı´an en igual proporcio´n al sistema.
TDD = THDi ∗ I1
IL
(10)
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Debido a que los lı´mites del TDD, tabla III, esta´n en funcio´n de la corriente de corto circuito
y la corriente de carga, se presentan diferentes lı´mites en cada uno de los nodos del sistema
de pruebas, lo cual dificulta la tarea de normalizarlo. Con base en lo expuesto el propo´sito del
ı´ndice de la ecuacio´n (11), es cuantificar el aumento o disminucio´n de la TDD en presencia
de generacio´n distribuida, donde TDDnconGD y TDDnsinGD son la distorsio´n total de la





Tabla III. Valores lı´mite de distorsio´n de corriente armo´nica individual (Di) y de
distorsio´n total de demanda (TDD) en Porcentaje de la corriente de carga (IL)
(Armo´nicos Impares) [15]
Lı´mites de distorsio´n en corriente para sistemas de distribucio´n. 120V < V n ≤ 69kV
Relacio´n Isc/Il < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 h ≥ 35 TDD
< 20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0
20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0
50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0
100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0
> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0
3.6. Comparacio´n de ı´ndices
Los ı´ndices propuestos para la evaluacio´n de la conexio´n de la generacio´n distribuida en
redes de distribucio´n se ha basado en algunas ventajas que ofrecen los conceptos de los ı´ndices
UPQI, que han ido evolucionando a lo largo de los u´ltimos an˜os. En la Figura 7 se expone un
comparativo entre las caracterı´sticas de los ı´ndices propuestos y los ı´ndices UPQI.
Caracterı´sticas de los principales procedimientos de normalizacio´n.
De acuerdo con el artı´culo Nuevo procedimiento para la normalizacio´n de valores nume´ricos
en la toma de decisiones [23] describe las caracterı´sticas de los procedimientos utilizados por
los ı´ndices propuestos y UPQI:
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Figura 7. Comparativo de ı´ndices Propuestos e UPQI Unifiedpowerqualityindex.
La normalizacio´n es la operacio´n mediante la cual un conjunto de valores de una determi-
nada magnitud son transformados en otros, de tal suerte que estos u´ltimos pertenezcan a una
escala predeterminada.
La normalizacio´n puede realizarse como se ilustra en la (Figura 8):
Figura 8. Modos de normalizacio´n.
En la Figura 9, se exponen las caracterı´sticas de los procedimientos utilizados para la nor-
malizacio´n de los ı´ndices propuestos y UPQI, con la finalidad de conocer las ventajas y des-
ventajas que matema´ticamente podrı´an presentarse con cada uno de ellos.
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Figura 9. Procedimientos de normalizacio´n.
En [23] se aclaran varios aspectos con la concentracio´n de valores: para aquellas ocasiones
en las que exista la necesidad de obtener valores normalizados no concentrados, es imprescin-
dible seleccionar un procedimiento de normalizacio´n que corrija esta circunstancia. En el caso
de la normalizacio´n lineal, la condicio´n necesaria para conseguir esta correccio´n es la propor-
cionalidad directa entre la concentracio´n de los valores a normalizar y la pendiente de la recta
de normalizacio´n. De los procedimientos descritos solo el segundo cumple esta condicio´n,
ya que la pendiente de la recta de normalizacio´n es inversamente proporcional a la amplitud
del intervalo de valores y este, a su vez, es inversamente proporcional a la concentracio´n de
dichos valores. Quiza´ por esta caracterı´stica sea uno de los procedimientos ma´s utilizados
en la pra´ctica a pesar de no conservar la proporcionalidad entre los valores originales y los
normalizados.
4. Ejemplo de aplicacio´n de ı´ndices normalizados
propuestos
Para evaluar el impacto de la generacio´n distribuida sobre el perfil de tensio´n, se tomo´ como
caso de estudio el sistema de prueba IEEE 34 nodos (figura 10) el cual es un alimentador real
situado en Arizona, con tensio´n nominal de 24.9 kV [24].
Figura 10. Sistema IEEE de 34 nodos [24].
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En la tabla IV se presenta el ana´lisis del comportamiento del perfil de tensio´n con el ı´ndice
IREG, el cual se realizo´ a 3312 datos provenientes de 138 nodos durante 24 horas del dı´a.
Tabla IV. Resumen ana´lisis del perfil de tensio´n ı´ndice IREG
GD nodo Promedio Desviacio´n
esta´ndar









0,867 0,106 1,075 814.2 0,082 890.1 7,427 0
FP 0
890 0,853 0,145 1,813 890.3 0,512 852.1 14,674 0
832 0,871 0,103 1,139 814.3 0,067 890.1 12,983 0
836 0,86 0,104 1,139 814.3 0,066 890.1 12,983 0
848 0,86 0,104 1,139 814.3 0,065 890.1 12,983 0
FP 1
890 0,881 0,086 1,334 890.1 0,598 mid822.1 12,077 0
832 0,872 0,102 1,088 814.3 0,066 890.1 11,715 0
836 0,878 0,104 1,088 814.3 0,066 890.1 11,745 0
848 0,875 0,104 1,089 814.3 0,067 890.1 11,745 0
FP 0,85 en atraso
890 0,875 0,136 1,867 890.1 0,533 852.3 15,187 0
832 0,875 0,104 1,146 814.3 0,533 890.3 13,164 0
836 0,875 0,106 1,146 814.3 0,533 890.3 13,225 0
848 0,875 0,106 1,146 814.3 0,533 890.3 13,225 0
FP 0,85 en adelanto
890 0,875 0,097 1,075 814.2 0,28 890.3 6,129 0
832 0,875 0,101 1,075 814.2 0,075 890.1 7,82 0
836 0,875 0,103 1,075 814.2 0,076 890.1 7,85 0
848 0,875 0,103 1,075 814.2 0,077 890.1 7,911 0
A manera de ejemplo en la ecuacio´n (12) se ilustra el ca´lculo del ı´ndice de regulacio´n en el
nodo 824 fase 2 en la hora 2 del perfil de tensio´n.
Tensio´n sin GD = 14680, 05V
Tensio´n nominal de fase = 14376, 02V
Vmax (+5% de la tensio´n nominal) = 15094, 80V
Vmin (−10% de la tensio´n nominal) = 12938, 40V
Vmin = 14680, 05V
REG =
14680, 05V − 12938, 40V
15094, 80V − 12938, 40V = 0, 807 pu (12)
El resultado obtenido de 0, 807 en p.u. en la ecuacio´n (12), se encuentra en el rango entre 0
y 1 y por lo tanto no alcanza o sobrepasa ninguno de los lı´mites permisibles.
INGENIERI´A • VOL. 20 • NO. 2 • ISSN 0121-750X • E-ISSN 2344-8393 • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC 301
Evaluacio´n del impacto de la generacio´n distribuida mediante ı´ndices normalizados con base en la normatividad
4.1. I´ndice de regulacio´n IREG sin GD
En la figura 11 se muestra de manera general el perfil en todos los nodos del sistema al
aplicar el ı´ndice IREG sin GD.
Figura 11. Perfil de tensio´n sin GD ı´ndice IREG.
La Tabla IV se muestra que sin GD solo en el 7,42 % de las veces se sobrepasa el lı´mite
ma´ximo aceptable y su valor llega a 1,075. Asimismo, los nodos que han superado la ma´xima
tensio´n permisible son los cercanos al nodo infinito durante las primeras horas del dı´a, incluso
el nodo fuente supera el lı´mite durante el mayor tiempo del dı´a (18 horas). Cabe an˜adir que los
valores ma´s cercanos a 0 se registran en el nodo 890 que corresponde al nivel de 2401, 77V .
4.2. I´ndice de regulacio´n IREG con GD
En la Tabla IV se muestra que el caso con el mejor promedio 0,853 p.u. en comparacio´n con
el escenario sin GD se encuentra conectando GD en el nodo 890 con un factor de potencia 0;
sin embargo se supera el lı´mite aceptable 1,81 p.u. y superando el lı´mite ma´ximo aceptable
14,67 % volvie´ndolo un caso crı´tico.
El mayor incremento en la tensio´n (1,86 p.u) ocurre en el nodo 890 fase 1 cuando se conecta
el generador en el mismo nodo 890 con factor de potencia 0,85 en atraso; es decir, la tensio´n
de fase alcanza 2834,10 V cuando la tensio´n nominal es de 2401,77 V. En la Figura 12 se
muestra el perfil de tensio´n en el nodo 890 en la fase 1.
La mejor opcio´n se presenta al conectar GD en el nodo 890 con factor de potencia en
adelanto, debido a que se mantiene el sobrepaso del lı´mite superior aceptable del escenario
sin GD 1,075 p.u. y su ocurrencia baja del 7,42 % el 6,12 %, adema´s se alejo´ del lı´mite inferior
que paso de 0,08 p.u. a 0,28 p.u. Dicho de otra manera, fue el caso donde menos se afecto´ el
perfil de tensio´n.
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Figura 12. Perfil nodo 890.1, GD en 890 FP=0.85 atraso. Caso crı´tico.
El caso o´ptimo se presenta cuando se conecta el generador con factor de potencia 0,85 en
adelanto en el nodo 890. Lo ideal, serı´a un perfil de tensio´n en donde todos los nodos del
sistema tuvieran como tensio´n real la misma tensio´n nominal; de acuerdo con el ı´ndice IREG
la tensio´n nominal del sistema es 0,666 p.u. con un promedio en los datos de 0,666 p.u. y una
desviacio´n esta´ndar cero.
5. Conclusiones
La contribucio´n al caso colombiano se hace con la aplicacio´n en un entorno GD por medio
del ı´ndice de evaluacio´n, el cual sirve como aporte de la Ley 1715 del 2014 [6] de Colombia
reflejada en el Artı´culo 8 sobre la promocio´n de la autogeneracio´n a pequen˜a y gran escala y la
generacio´n distribuida. En materia de regulacio´n no existe un marco regulatorio que contemple
la inclusio´n de la GD en el sistema interconectado nacional, por lo tanto algunos resultados
no pueden ser aclarados completamente, ni se puede evidenciar la utilidad de la inclusio´n de
GD. A parte del marco regulatorio, se requiere ma´s investigacio´n sobre la tecnologı´a de la
generacio´n distribuida y el nivel de penetracio´n de la misma.
Para evaluar el impacto (con enfoque cualitativo y cuantitativo, sin y con generacio´n dis-
tribuida), basados en la normatividad de las perturbaciones de calidad de potencia (perfil de
tensio´n, sobretensiones, corrientes de falla, huecos de tensio´n y armo´nicos), se propusieron los
ı´ndices normalizados (IREG Regulacio´n de tensio´n, ISU sobretensio´n y subtensio´n, Ifalla
corriente de falla, Isag amplitud de hueco de tensio´n, ITHDV distorsio´n armo´nica total en
tensio´n, ITDD distorsio´n de la demanda total).
Debido a que la normativa colombiana e IEEE no define lı´mites generales y especı´ficos para
las corrientes de cortocircuito, la evaluacio´n solo se realiza con base en un ı´ndice cualitativo. +
Es poco viable generalizar un ı´ndice normalizado para distorsio´n total de la demanda (TDD),
ya que en el sistema IEEE 34 nodos cada nodo se cuenta con un lı´mite de distorsio´n distinto;
lo anterior se debe a que el TDD depende de la corriente de corto circuito y la corriente de
demanda.
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